PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W BOCHNI
NHK-9020-01-08-01/21 Urzad Gminy w Lipnicy Murowane) Bochnia, dnia 10 lutego 2021r.
), 02, 202 y
oY) 202 Zaktad Ustug Wodnych
= 33-150 Wola Rzedziniska 184C

Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia w Wodociagu Zbiorowego
Zaopatrzenia Rajbrot Dominiczna Goéra
Zaktadu Ustug Wodnych w Woli Rzedzinskiej
od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekgji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195), § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.
2294) oraz art. 12 ust. 1,4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po przeanalizowaniu wynikéw sprawozdan z badan prébek
wody pobranych w 2020r. z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Rajbrot Dominiczna Goéra, ktére

przedstawiajg ponizsze tabele:

Kontrola wewnetrzna (Tabela nr 1).

Badania wykonane w ramach kontroli wewnetrznej przez wiasciciela obiektu - Zaktadu Ustug Wodnych
w Woli Rzedzinskiej. Na podstawie zatwierdzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bochni Harmonogramu Poboru Préb na 2020r.

Tabela nr 1.

Data Miejsce poboru & ral‘:nlllc':;slgnia Laboratorium Zakres
poboru probki wody P wykonujace oznaczen*
e P
06.07.2020r. Slgepé 3%-67025 217/Z/06/2020 Bochni Sp. z 0.0. ul. Mjr. Bacy A
ajoro 15, 32-700 Bochnia
e
07.09.2020r. Slgept,) 33-67025 368/2/09/2020 Bochni Sp. z 0.0. ul. Mjr. Bacy A
i 15, 32-700 Bochnia

*A — parametry grupy A — (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogdlna liczba mikroorganizméw
w temperaturze 22°C, barwa, metnos¢, smak, zapach, stezenie jonéw wodoru (ph), przewodno$¢ elektryczna, azotyny i jon
amonu — niezbedne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekgji oraz glin i zelazo — niezbedne, gdy chemikalia sg

uzywane do uzdatniania wody).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5
https://www.gov.pl/web/psse-bochnia e-mail: bochnia@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47
REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308

"Administratorem Danych jest PSSE w Bochni. Szczegétowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora |

~uprawnieniach oséb, ktdrych dane s3 przetwarzane dostepne sg w Biuletynie Informacii Publicznej w PSSE w Bochni.




Nadzor sanitarny (Tabela nr 2).

Badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bochni zgodnie z Harmonogramem Poboru Préb Wody na 2020r.

Tabela nr 2.

Data Miejsce poboru Numer Laboratorium Zakres
poboru probki wody sprawozdania wykonujgce oznaczen
F. H. Raj — Centrum . .
- WSSE - Dzial Laboratoryjny .
05.02.2020r. Sleg?t';rig 67025 LW/370/NS/2020 ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw AiB
WSSE - Dziat Laboratoryjny
F. H. Raj — Centrum ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakow
19.05.2020r. Sklep, 32-725 LZT/W/553/N/2020 Oddziat Laboratoryjny A
Rajbrot 60 w Tarnowie, ul. Moscickiego 10,

33-100 Tarnow

*A — parametry grupy A — (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogdina liczba mikroorganizméw
w temperaturze 22°C, barwa, metnos¢, smak, zapach, stezenie jonéw wodoru (ph), przewodnoéé elektryczna, azotyny i jon
amonu — niezbedne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i zelazo — niezbedne, gdy chemikalia sg

uzywane do uzdatniania wody).
*A | B — parametry grupy A i B — (Escherichia coli w 100 mi, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogéina liczba mikroorganizméw

w temperaturze 22°C, barwa, metnos¢, smak, zapach, stezenie jondw wodoru (ph), przewodno$é¢ elektryczna, azotyny, jon
amonu, glin, zelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu,
chrom, cyjanki, 1,2 — dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedz, nikiel, otéw, pestycydy, Zpestycyddw, rteé, selen,
Ztrichloroetenu | tetrachloroetenu, XTHM, IWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, séd, utlenialnoéé
z KMnOs, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Zchloranéw i chlorynéw, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez,

srebro, twardosc).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
STWIERDZA, ze

1. w 2020r. mieszkancy korzystajacy z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Rajbrot Dominiczna
Gora, korzystali z wody do spozycia o jakosci odpowiadajgcej stawianym wymaganiom.

2. badania jakosci wykonane zostaly przez wiasciciela obiektu w laboratoriach zatwierdzonych
przez Inspekcje Sanitarna.

UZASADNIENIE

W okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku z Wodociggu Zbiorowego Zaopatrzenia Rajbrot
Dominiczna Géra pobrano do badania tacznie 4 planowane préby wody. Jako$é wody przeznaczona
do spozycia przez ludzi, podawana odbiorcom ustug $wiadczonych przez Zaktad Ustug Wodnych
w Woli Rzedzihskiej z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wode nadzorowana jest zaréwno
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w ramach nadzoru biezacego,
jak i przez Zakfad Ustug Wodnych w Woli Rzedzinskiej, w ramach kontroli wewnetrznej jakosci wody.
Préby wody pobierane byly zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Bochni

z wyznaczonych punktéw poboru.

W zakresie objetym badaniami woda spelniala wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Z jednym wyjatkiem.

Na podstawie sprawozdania czgstkowego nr LW/370-1/NS/2020 z badania prébki wody pobranej dnia
5 lutego 2020r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni w ramach nadzoru sanitarnego, stwierdzono
przekroczong wartos¢ parametru metno$¢. Poinformowano zarzadce wodociggu o stwierdzonym
przekroczeniu, po czym w dniu 11 lutego 2020r. pobrano do badania prébke wody w ramach kontroli
wewngtrznej. Sprawozdanie nr 75/202/2020 nie wykazato nieprawidlowosci w zakresie jakosci wody.
Za czynnosci wykonane w ramach biezacego nadzoru sanitarnego polegajace na przeprowadzeniu

kontroli jakosci wody, podczas ktdrej stwierdzono nieprawidtowosci wydano decyzje platnicza.
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Ocene jakosci wody z w/w wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydat
celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12, ust.5 — ,Wéijt (burmistrz,
prezydent miasta) jest obowigzany do informowania mieszkancow o jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.” - Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028).

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowit
jak wyzej.

Z powazaniem,

Panstwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inz. Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymuja:

1 x Adresat (Zaktad Ustug Wodnych, 33-150 Wola Rzedziriska 184c,

1 x Gmina Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica Murowana (do wiadomosci) — e-PUAP
1xa/a

wyk. A. Krzywda, tel. 14 612 39 47 wew. 15
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